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PGM EXIT

SCAMBIATORE A PIASTRE
SPA E CENTRO BENESSERE

SCAMBIATORE
 A PIASTRE PISCINE

CALDAIA A
CONDENSAZIONE A GAS

COGENERATORE
150 Kw

POMPA DI CALORE POLIVALENTE

90°

AL COLLETTORE AD
ALTA TEMPERATURA DELLA

SOTTOCENTRALE D'ALBERGO

45°45°45°45°
TERMINALI
AMBIENTI

COLLETTORE AD ALTA
TEMPERATURA

COLLETTORE A BASSA
TEMPERATURA

BOILER DI PRERISCALDO PER
PRODUZIONE ACS

CIRCUITO DI PRERISCALDO PER PRODUZIONE ACS

BOILER DI ACCUMULO PER
PRODUZIONE ACS

CIRCUITO CALDO/FREDDO
BATTERIE UTA

CIRCUITO DI PRODUZIONE ACS

VASCA DI ACCUMULO E RILANCIO PER ACQUE TERMALI

DISTRIBUZIONE ACQUA
CALDA SANITARIA

ACQUA DI POZZO PROVENIENTE DA VASCA DI ACCUMULO
DELLA CENTRALE TERMICA DELLE TERME

SCAMBIATORE
 A PIASTRE

UTILIZZI DI ACQUA TERMALE

ACCUMULO ACQUE TERMALI DI
SCARICO PER RECUPERO CALORE

ALLO SCARICO PREVIO
OPPORTUNO TRATTAMENTO

NUOVO
CONTATORE IDRICO

DA RETE
PUBBLICA

DA
ACQUEDOTTO

NUOVO
CONTATORE GAS

SISTEMA DI UNITA' DI
TRATTAMENTO

ARIA PER IMPIANTI
ATUTT'ARIA/ARIA PRIMARIA

45°

COLLETTORE A BASSA
TEMPERATURA

90°

COLLETTORE AD ALTA
TEMPERATURA

45°45°

BOILER DI PRERISCALDO PER
PRODUZIONE ACS

BOILER DI ACCUMULO PER
PRODUZIONE ACS

CIRCUITO DI PRODUZIONE ACS

CIRCUITO DI PRERISCALDO PER PRODUZIONE ACS

45°

DISTRIBUZIONE ACQUA
CALDA SANITARIA

AL COLLETTORE AD
ALTA TEMPERATURA DELLA

SOTTOCENTRALE D'ALBERGO

POMPA DI CALORE POLIVALENTE

TERMINALI AMBIENTI
PIANI BASSI

CIRCUITO CALDO/FREDDO
BATTERIE UTA

CALDAIA A
CONDENSAZIONE A GAS

NUOVO
CONTATORE GAS

NUOVO
CONTATORE IDRICO

DA RETE
PUBBLICA

DA
ACQUEDOTTO

SISTEMA DI UNITA' DI
TRATTAMENTO

ARIA PER IMPIANTI
ATUTT'ARIA/ARIA PRIMARIA

PRODUTTORE VAPORE SPORCO

PRODUTTORE VAPORE PULITO

VASCA RACCOLTA CONDENSE

ACQUA
DEMINERALIZZATA

AI TRATTAMENTI
SANITARI

UNITA' ESTERNE SISTEMA VRV

UNITA' INTERNA UNITA' INTERNA UNITA' INTERNA

UNITA' INTERNA UNITA' INTERNA UNITA' INTERNA

UNITA' INTERNA UNITA' INTERNA UNITA' INTERNA

DISTRIBUZIONE AI PIANI LEGENDA 

MANDATA ACQUA CALDA

RITORNO ACQUA CALDA 

ACQUA FREDDA ACQUEDOTTO

MANDATA ACQUA RAFFREDDAMENTO COGENERATORE

ACQUA TERMALE

RITORNO ACQUA FREDDA 

MANDATA ACQUA FREDDA 

RITORNO ACQUA RAFFREDDAMENTO COGENERATORE

VALVOLA DI TARATURA

VALVOLA A 3 VIE DI MISCELAZIONE

POMPA DI RILANCIO

VAPORE

RETE GAS

1234

A

B

1234

A

B

1234

A

B

1234

A

B

SCHEMA IMPIANTO LOTTO BURGO - ZONA TERMALE -

SCHEMA IMPIANTO LOTTO BURGO - ZONA ALBERGO -

SCHEMA IMPIANTO PRODUZIONE PRODUZIONE DEL VAPORE
EX COLONIA BURGO - ZONA TERMALE

08

08

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE A TRE TUBI CON RECUPERO DI
CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE DEI PIANI ALTI

PA - 2.5.06-00 Novembre 2021

Schema di principio impianti meccanici
Lotto Burgo

COMUNE DI RICCIONE
ACCORDO OPERATIVO

Viale Torino 4/16 

Ing. Alberto Casalboni - Polistudio AES
Progettazione Architettonica e Coordinamento Generale

Proponente
RICCIONE TERME SPA

47838 Riccione (RN)

Aspetti economici e finanziari
BENE SAS

Arch. Gianluca Corvina - Polistudio AES

Consulenza Ambientale
Dott. Geol. Daniela Tonini

SGAI srl
Relazione Geologica e Analisi Geotecnica

AdArte srl
Indagine Archeologica preventiva

Per.Ind.Laur. Matteo Guidi - Polistudio AES

Progettazione Impiantistica 

Ing. Alberto Frisoni - Polistudio AES

ai sensi dell'Art. 4, LR n. 24/2017

Landesign
Progetto del Paesaggio 

Rilievo topografico planoaltimetrico
GEOTRE

Data:

Oggetto

Codifica Elaborato

C.C. :21-0148

Scala Elab. :
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"RICCIONE TERME"

Arch. Silvia Pulcinelli - Polistudio AES
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